
Bij de keuze van de bekleding van een zwembadkuip dient men rekening te houden met de eigenschappen van 
het vulwater. Bepaalde watersoorten kunnen immers agressief zijn en leiden tot de beschadiging van cement-
gebonden materialen zoals bepleisteringen en mortelvoegen.
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Aandacht voor het calcium-carbonaat-
evenwicht van zwembadwater

Zowel in België als elders in Europa 
neemt het aantal privézwembaden jaar-
lijks toe. Dit heeft tot gevolg dat de 
afdeling Technisch advies alsmaar vaker 
vragen krijgt van bedrijven die gecon-
fronteerd worden met talloze schade-
gevallen die de kop opsteken tijdens de 
uitvoering en het gebruik van private of 
openbare binnen- of buitenzwembaden. 
Ook het aantal  vragen over schade aan 
de bepleisteringen en de mortelvoegen 
van zwembaden neemt gestaag toe. In 
de meeste gevallen heeft deze schade 
echter niets te maken met de structuur 
van het zwembad of de uitvoering en 
de dichtheid van de materialen, maar 
wel met de onverenigbaarheid tussen 
bepaalde cementgebonden materialen 
en de watereigenschappen.

Er bestaan tal van bekledingstypes 
die de waterdichtheid van het bassin 

al dan niet verzekeren. Het gaat hier  
voornamelijk om liners, gewapende 
PVC-folies, gelaagd polyester, cementge-
bonden bepleisteringen (met eventuele 
toevoeging van harsen), verf, tegels 
en mozaïeken. De keuze van een van 
deze bekledingen voor een zwembad 
is doorgaans gebaseerd op esthetische 
en economische criteria. De eigenschap-
pen van het vulwater van het zwembad 
worden daarentegen slechts zelden in 
aanmerking genomen. Indien er hierover 
geen informatie voorhanden is of deze 
simpelweg genegeerd wordt bij de keuze 
van de bekleding, zou de aannemer 
een materiaal kunnen toepassen dat 
niet verenigbaar is met het vulwater, 
met een mogelijke verpoedering van 
dit materiaal tot gevolg. In wat volgt 
wordt de voornaamste oorzaak van deze 
beschadiging van de cementgebonden 
materialen besproken.

Agressief water voor 
cementgebonden materialen

Water wordt doorgaans gekenmerkt door 
vier parameters:
•	zijn temperatuur
•	zijn pH (zuur, basisch of neutraal)
•	zijn totale hardheid (TH)
•	zijn totale alkaliteit (TAC).

De combinatie van deze parameters 
bepaalt of het water ketelsteenvormend, 
dan wel agressief is.

Ketelsteenvormend water leidt tot de 
neerslag van calciumcarbonaat (CaCO3), 
met andere woorden tot kalkvorming, 
en brengt afzettingen in de leidingen, 
filters, kranen en andere elementen 
met zich mee.

Agressief water, daarentegen, breekt 
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calciumcarbonaat af en kan aanleiding 
geven tot de beschadiging van cement-
gebonden materialen, zoals bepleiste-
ringen en mortelvoegen. Deze bescha-
diging gaat meestal gepaard met de 
verpoedering van het materiaal evenals 
met het loskomen van de voegen, een 
toename van de troebelheid van het 
water, en, tot slot, de vorming van afzet-
tingen, met name op de bodem van het 
zwembad (zie bovenstaande afbeel-
ding), in de skimmers (filtersystemen), 
de filters en de buffertank. Wanneer men 
geopteerd heeft voor een cementgebon-
den bepleistering of tegels of mozaïeken 
met mortelvoegen, is het daarom van 
primordiaal belang dat het vulwater niet 
agressief is.

Water in evenwicht, ten slotte, is water 
dat noch ketelsteenvormend, noch 
agressief is, aangezien het neerslaan en 
het oplossen van calciumcarbonaat met 
eenzelfde snelheid optreden, waardoor 
ze elkaar opheffen.

Welk water is agressief?

In België vertoont het water uit bepaalde 
openbare verdeelnetten een min of meer 

(*)	 NBN EN 16713-3 Piscines privées à usage familial. Systèmes de distribution d’eau. Partie 3 : traitement – exigences. Bruxelles, NBN, 2016 
(vooralsnog enkel beschikbaar in het Frans en het Engels).

Vorming van afzettingen ten gevolge van de 
beschadiging van de materialen

agressief karakter. Het gaat hier meestal 
om water dat onttrokken wordt aan het 
oppervlak (kanalen, dammen, rivieren, 
meren ...) en aan enkele ondiepe water-
voerende lagen. Het agressieve karakter 
van dit water is te wijten aan zijn lage 
calciumgehalte. Ook water dat verzacht 
werd door middel van een ionenuitwis-
seling (verzachter), kan soms zodanig 
van zijn calcium ontdaan zijn dat het er 
agressief van wordt.

Ook wanneer het vulwater van het zwem-
bad aanvankelijk in evenwicht is en dus 
geen agressief karakter vertoont, wordt 
dit evenwicht voortdurend bedreigd 
door de aanwezigheid van zwemmers, 
de weersomstandigheden (tempera-
tuur, regen ...) en voornamelijk door de 
toevoeging van producten die het water 
zwemklaar moeten maken.

Wat te doen bij agressief water?

De parameters die het evenwicht van 
het water bepalen, kunnen gecontro-
leerd worden door middel van meetkits 
bestaande uit colorimetrische strook-
jes of gesofisticeerdere elektronische 
systemen. Indien nodig kunnen deze 
parameters gewijzigd worden door de 
toevoeging van geschikte producten en 
dit, volgens de voorschriften van hun 
fabrikanten.

Deze producten moeten beantwoorden 
aan de voorschriften uit de normen ter 
zake. Alle Europese normen met betrek-
king tot de chemische producten die 
gebruikt worden voor de behandeling 
van zwembadwater staan vermeld in 
de nieuwe norm NBN EN 16713-3 (*). 
Elk van deze normen specificeert de 
eisen en de proefmethoden voor het 
product in kwestie, geeft informatie 
over het gebruik ervan en legt de regels 
met betrekking tot de gebruiksveilig-
heid vast. Zo is het mogelijk om een 
water in evenwicht te verkrijgen door de 
toevoeging van producten ter verbete-
ring van de pH, de hardheid (TH) en de 
alkaliteit (TAC). Ook indien het vulwater 
aanvankelijk niet agressief is, dient 
men voormelde parameters regelmatig 

te controleren om te vermijden dat het 
wel agressief zou worden.

Tot slot strekt het bij het gebruik van 
cementgebonden materialen en bij 
gebrek aan specifieke eisen van de 
bekledingsproducent tot aanbeveling 
om:
•	enerzijds de volgende grenswaarden 

te hanteren voor de karakteristieke 
parameters van het water:

−− een pH begrepen tussen 7,0 en 7,8
−− een TH begrepen tussen 15 en 30 °F
−− een TAC begrepen tussen 10 en 20 °F

•	anderzijds een maximale pH (7,8) te 
voorzien wanneer de TH en de TAC 
op het laagst toelaatbare niveau zijn 
(respectievelijk 15 en 10 °F).

Besluit

Wanneer de bekleding van de zwem-
badkuip cementgebonden materialen 
bevat, mag het vulwater geen agressief 
karakter vertonen. Indien dit toch het 
geval is, kunnen de materialen immers 
progressief beschadigd raken. Desgeval-
lend is het van cruciaal belang om de 
parameters van het water (pH, TH, TAC) 
te wijzigen door er geschikte producten 
aan toe te voegen ter herstelling van het 
waterevenwicht (niet-agressief, niet-
ketelsteenvormend). Indien dit onmo-
gelijk is, zal men andere materialen 
moeten toepassen, met uitzondering 
van kalksteen die hetzelfde probleem 
zou kunnen vertonen.

Het is eveneens essentieel dat de leve-
ranciers van cementgebonden bekle-
dingen of voegmortels voor zwembaden 
duidelijk de gebruiksbeperkingen van 
hun producten definiëren. De meeste 
producten worden vooralsnog echter 
verkocht zonder enige vermelding van 
de eisen met betrekking tot het vulwa-
ter.	 ❙
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